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Capitolul I. Informatii generale

Aceasta sectiune din Documentatia de atribuire ~ Caiet de Sarcini — cuprinde ansamblul
cerintelor privind Incheierea unui contract de servicii denumit in continuare “Contract de delegare
a gestiunii serviciului de iluminat public", cerinfe pe baza cirora fiecare Ofertant va elabora si
depune n cadrul Ofertei sale, Propunerea Tehnic si Propunerea Financiara.

Prezentul caiet de sarcini a fost intocmit pe baza legislatiei in vigoare si include cerintele
minime referitoare la desfasurarea activitatilor de operare propriu-zisa, gestionare, administrare,
exploatare, infretinere a sistemului de iluminat public In aria administrativ teritoriald a Comunei
Mogosoaia.

Caietul de sarcini, alaturi de Regulamentul serviciului de iluminat public din aria administrativ
teritoriald a comunei Mogosoaia, inventarul bunurilor aferente serviciului, indicatorii tehnici de
performanta si oferta desemnatd céstigdtoare in cadrul procedurii de atribuire, vor fi anexe la

_ contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public.
D Potentialii Ofertanti sunt informati ¢4 serviciile ce fac obiectul Contractului ce va fi atribuit in
@ baza prezentei proceduri de atribuire, vor fi executate cu respectarea cerintelor stabilite prin
prezentul Caiet de Sarcini, Documentatia de Atribuire si a oric&ror alte so!icitérilcerin'gé impuse de

catre oricare autoritate competenta de reglementare si-control.

Acest document va deveni parte integrantd a Contractului ce se va incheia intre Comuna

Mogosoaia si Ofertantul Castigator.
Informatiile din aceasta Sectjunie trebuie citite si interpretate In corelatie cu:
> informatiile prezentate n toate celelalte sectiuni ale Documentatiei de Atribuire;
> orice eventuale clarificari la documentatie emise de cétre Autoritatea Contractants;
> raspunsurile emise de cétre Autoritatea Contractantd la eventualele solicitdri de clarificare
primite de la poteniialii Ofertanti.

Termeni, Definitii si Abrevieri

i.,Amplasament/Amplasamente” — inseamna orice locatie/locatii a sistemului de iluminat public
' din aria administrativd a Comunei Mogosoaia, pusd/puse la dispozitie de ciire aceasta pentru sau
6 n legatura cu executia Serviciilor;

ii.prin ,Contractant” se va intelege Ofertantul a cérui Oferta a fost declarata castigatoare si care va
deveni in conditiile legii parte a contractului semnat cu Comuna Mogosoaia

fii.,Echipamente” — aparatele, masinile $i echipamentele care vor face sau fac parte din scopul
Contractului;

iv.prin ,Prestarea Serviciilor ” se inielege realizarea tuturor activitatilor descrise in prezentul Caiet
de Sarcini, inclusiv dar firé a se limita la mentenania, intretinere, constructie, realizare, instalare,
finalizare, testare, a serviciilor pentru intretinerea/mentenanta sistemului de iluminat public, n
conformitate cu prevederile contractuale, remediere, Tnlocuire si reparare a defectelor, pregétirea
sifsau furnizarea (unde e cazul) a tuturor informatiilor, desenelor si manualelor cu privire la
serviciile solicitate de Comuna Mogosoaia, inclusiv managementul tuturor activitatilor enumerate in
cuprinsul prezentei definitii;
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v.,Servicii” - toate serviciile de intretinere/mentenanté/instalare aga cum sunt acestea descrise n
detaliu Th prezentul Caiet de Sarcini ce urmeaza a fi executate de catre Operator 'n baza
Contractului ;

vi.,Finalizare” — inseamna3 finalizarea Contractului pentru executarea serviciilor, respectiv atingerea
pragului valoric pentru serviciile de intretinere/mentenantd din aria administrativ teritoriald a
Comunei Mogosoaia, incluzand toate procesele -verbale de receptie a serviciilor realizate lunar,

vii.,Planul anual de mentenantd a sistemului de iluminat public” ~ inseamna planul detaliat
privind desfisurarea activitatilor necesare mentenantei sistemului de iluminat public din aria
administrativ teritoriald a Comunei Mogosoaia, propus de catre ofertantul declarat castigator
(contractant) si aprobat de Comuna Mogosoaia; *

viii.,Legea aplicabil&” — inseamnd legislafia in vigoare privind functionarea, organizarea, cerinie de
performanté pentru serviciul de iluminat public,

ix.,Materiale” — produse de orice fel, care vor face sau fac parte integrantd a activitatilor de prestare
a serviciilor de fintretinere/mentenantd a sistemului de iluminat public, poftrivit prevederilor
Contractului;

X.,Modificare” — inseamna orice schimbare a cerintelor si specificatiilor pe care Comuna Mogosoaia
le decide privind prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract;

xi.,Proces Verbal Predare-Primire Amplasament” — inseamna documentul prin care Comuna
Mogogoaia va preda Tn vederea executérii contractului de servicii sistemul de iluminat public
operatorului serviciului de iluminat public desemnat prin atribuirea contractului de achizitie publica,
provizoriu, in conditile stipulaie de legislatia si standardele aplicabile, aria de desfasurare a
serviciului de iluminat public, Tn concordanté cu inventarul sistemului de iluminat public actual,
Contractantului pe toatd durata Prestarii Serviciilor pe respectivul Amplasament;

xii.,Proces Verbal de Receptie la terminarea Serviciilor' — inseamn3 certificatul emis de comisia
de receptie a Comunei Mogosoaia, in conformitate cu clauzele contractuale care atesta realizarea
cu succes a receptiei Serviciilor;

xiii.,Receptia la Terminarea Serviciilor — inseamna receptia efectuata la Terminarea Serviciilor sau a

unor pérti din acestea. O

xiv.,Standarde’ — inseamn3 cerintele profesionale legate de calitatea Serviciilor, respectate de citre
orice contractant diligent sau de orice profesionist posedand cunostintele si experienta unui expert
care efectueaza lucrari similare si pe care Contractantul este obligat s3 le respecte in realizarea
tuturor Serviciilor. Tn cazul in care exista discrepante intre Lege si Standarde, Contractantul va
actiona in conformitate cu cele mai inalte cerinte de calitate, respectand ntotdeauna prevederile
Legii;

xv.,Situatii de platd” - inseamna documentul intocmit de cétre Operator in forma agreatd anterior cu
autoritatea contractanta, in care va prezenta detaliat sumele la care Operatoru! se considera
indreptétit, Tmpreund cu documentele justificative aferente prestérii Serviciilor intr-o perioada de
timp specificata; :



Termeni utilizati, specifici serviciului de iluminat public

i. exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operatiuni si activitati
executate pentru asigurarea continuitdtii si calitati serviciilor de iluminat public in conditii
tehnico-economice si de sigurantd corespunzatoare;

fi. dispozitiv (corp} de iluminat - aparatul de iluminat care serveste [a distributia, filtrarea sau
transmisia luminii produse de la una sau mai multe lAmpi cétre exterior;

fii. iluminat stradal-pietonal - iluminatul cailor de acces pietonal;

iv. iluminat stradal-rutier - luminatul cailor de circulatie rutier;

v. licenta - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C. prin care se recunoaste calitatea de operator al
serviciului de iluminat public, precum si capacitatea si dreptul de a presta acest serviciu;

vi. punct de delimitare in cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul
de separare intre sistemul de distributie a energiei electrice si sistemul de iluminat public, care se
stabileste la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile si cutiile de distributie;

vi. punct de delimitare in cazul sistemelor folosite atat pentru iluminatul public, cat si pentru
distribufia energiei electrice - punctul de separare intre sistemul de distributie a energiei electrice
si sistemul de iluminat public care se stabileste la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a
corpurilor de iluminat public;

vii. sistem de distributie a energiei electrice - totalitatea instalatiilor detinute de un operator de
distributie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustinere si de protectie ale
acestora, statii electrice, posturi de fransformare si alte echipamente electroenergetice conectate
intre ele, cu tensiunea de linie nominald pana la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei
electrice de la retelele electrice de transport sau de la producitori catre instalatiile proprii ale
consumatorilor de energie electrica;

viii. sistem de iluminat public - ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii
de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, elemente de sustinere a
liniilor, instalatii de legare la p&mant, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare,
izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comandé, automatizare si masurare utilizate pentru
iluminatul public;

ix. certificare - punerea la dispozitle de catre un organism independent a unei garantii scrise
(certificat) conform céreia produsul, serviciul sau sistemul In cauza indeplineste cerintele specifice;

x. acreditare - recunoastere oficialé de cétre un organism independent, cunoscut in general ca
organism de acreditare, ca un organism de certificare care opereazad in conformitate cu
standardele internationale.

Abrevieri

AN.R.E. | Autoritatea Nationaléd de Reglementare in domeniul Energiei

A.N.R.S.C | Autoritatea Nationald de Reglementare pentru Servicile Comunitare de Utilitati

Publice
S.IP Sistem de Huminat Public
AllL. Aparat iluminat public




Capitolul II. Informatii privind contextul si scopul Contractului de delegare a gestiunii

Subcapitolul H.1.Informatii privind contextul

Tn prezent obiectivul Comunei Mogosoaia il reprezinta organizarea serviciului de iluminat public
pe criterii de eficientd, avand ca obiectiv de baza crearea unui sistem de iluminat public
caracterizat prin:

>Performanta luminotehnica mentinuta
>Limitarea impactului asupra mediului -
»>Performanta energetica
>Performanta in functionare

Astfel, Comuna Mogosoaia a decis delegarea gestiunii serviciului de iluminat public pentru
,3 activitatile de Tntretinere $i mentenantd a sistemului de iluminat public, In conditii de functionare
permanenta si cu respectarea indicatorilor de performant cu impact minim asupra mediuul. Q

Subcapitolul [k.2.Aria de desféasurare a serviciilor

Prestarea serviciului de iluminat public se va face n aria admirativ-teritoriald a Comunei Mogosoaia,
iar componentele sistemului de iluminat public sunt detaliate in Anexele la caietul de sarcini:

I.2.1 Puncte de aprindere

Sistemul de iluminat public din Mogosoaia este deservit din 11 puncte de aprindere localizate astfel:
1.PTA 7463 [ntrarea Noua '
2.PTA 7339 C-tin Brancoveanu
3.PTA 7342 Valea Parcului
4.PTA 7330 23 August (Dr C-tin Tanasescu)
O 5.PTA 7341 Putul cu brad
% 6.PTA 7608 Livezilor
7.PTA 7373 IAS Deal (Bucuresti Targoviste) O
8.PTA 7546 Martha Bibescu
9.PTA 7462 Poligonului
10.PTA 7495 Campului
11.PTA 7346 Bucuresti Targoviste

I1.2.2 Stalpi pentru iluminat public - infrastructura sistem de iluminat

Nr.crt. Materialul constructiv, tipul stalpului Nr.buc
1 Beton, tip SE4 436
2 Beton, tip SE11 74
3 Beton, tip SC10002 590



4 Beton, tip SC10005 199
5 Metal 43
8 Lemn 12
7 Metal, tip ornamental - pietonal 486
TOTAL 1.840
[.2.3.Aparate de iluminat (AIL)
Nr.crt. TIP APARAT DE ILUMINAT Nr.buc
1 Aparat de iluminat cu LED, 50 W 1.173
2 Aparat de iluminat cu LED, 100W 124
3 AlL fotovoltaic cu LED, 30W 14
4 { AlL ornamerital / pietonal — bec economic 602
Total 1.913

Aparatele de iluminat sunt montate pe stéipi prin intermediul unor suporti metalici: console si

DO

coliere metalice de prindere, dupa caz. Tn cazul stalpilor ornamentali, consolele sunt integrate
arhitectural in ansamblul stalp-consola-AlL.

Subcapitolul 1.3. Obiectivul si scopul Caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini reprezinta cerintele tehnice minime referitoare la prestarea serviciilor
de Tntretinere $i mentenanta a sistemului de iluminat public din comuna Mogosoaia.

Operatorul desemnat céstigator va presta activitdtile enumerate mai jos, cu titlu exemplificativ
si nelimitativ, dupd cum urmeaza:

a) exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat, in functie de
complexitatea instalatiei i specificul locului de munca;

b) Tntrefinerea i mentinerea in stare de permanentd functionare a sistemelor de iluminat
public;

c) inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;

d) analiza moedului in care se respecta realizarea normelor de consum si stabilirea operativa
a masurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, incadrarea tn norme si evitarea oricérei
forme de risipa

e) elaborarea si actualizarea statisticii incidentelor, avariilor gi analiza acestora;

f) lichidarea operativa a incidentelor;

g} asigurarea functionérii normale a tuturor componentelor sistemului de fluminat public;

h) urmarirea comportarii Tn timp a sistemului de iluminat public, prevenirea si combaterea
incendiilor '

i) evidentirea in inregistrarile proprii a orelor de functionare a componentelor sistemului de
iluminat public;

j) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii; _

k) executarea Tn bune conditii i la termenele prevazute a lucrarilor de reparatii care vizeaza
functionarea economica si sigjuran’ga n exploatare;
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[) instituirea unui sistem de inregistrare, investigare, solutionare si raportare privind
reclamatiile facute de beneficiari in legaturd cu calitatea serviciilor;

Prestarea serviciului de iluminat public se va face cétre utilizatorul UAT Comuna Mogosoaia
deservind toti beneficiarii din raza administrativ teritoriala a comunei Mogosoaia.

Operatorul desemnat castigator va respecta:

« prevederilor legislative aplicabile la nivel national si al Uniunii Europene privind
iluminatul public; :

» standardelor aplicabile;

» legislatia, normele, prescriptile st regulamentele privind igiena si protectia muncii,
protectia mediului,;

» indicatorii de performanta si calitate stabilifi prin contractul de delegare a gestiunii si
precizati in Regulamentul serviciului de iluminat public;

« furnizarea cétre autorititile administratiei publice locale, respectiv AN.R.S.C., a
informatiilor specifice solicitate precum si accesul la documentatiile pe baza cérora
presteazé serviciul de iluminat public, in conditiile legii; Q

De asemenea, acesta va asigura pe tot timpul contractului:

v’ personal de interventie operativa, in numarul si cu pregétirea si competentele atestate
necesare;

v’ dotérea proprie cu instalatii i echipamente specifice necesare pentru prestarea
activitatilor asumate prin contract

v" un stoc de materiale suficient pentru Tndeplinirea activitétilor ce fac obiectul serviciului
de fluminat public, in acord cu planul de activitati acceptat de beneficiar;

v’ corelarea perioadelor si termenelor de executie a [ucrérilor din contract cu planurile de
investitii i reparatii a celorlalti furnizori de utilitsti, inclusiv cu programele de
reabilitare gi dezvoltare urbanisticd ale administratiei publice locale;

v’ cresterea eficientei sistemului de iluminat prin reducerea consumurilor specifice de
energie electricd, materiale, materii prime, manopera, utilaj si combustibili

v' aplicarea de metode performante de management care sa conduci la functionarea cat
mat buna a instalafiilor de iluminat i reducerea costurilor de operare; O

Totodata operatorul va intocmi, intrefine $i actualiza documentatia tehnica, necesara realizarii
unei exploatéri economice si in conditii de siguranta.

Capitolul lll. Durata si valoarea estimatd maxima a contractului

Durata contractului de servicii este de 12 luni.
Valoarea estimatd maxima a contractului este de  269,631.12 lei fira TVA, astfel:

Nr. Cheltuleli pe categoria de lucréri Valoare exclusiv TVA (lei)

I. intretinere - mentinere sistem si retele de
iluminat public

269,631.12
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Pe perioada derularii Contractului nici autoritatea contractanta si nici contractantul nu vor fi
constransi de respectarea cantititilor estimate prevazute in Caietul de Sarcini st oferta financiard
(acestea putand fi mai mici sau mai mari pentru fiecare tip de operatiune).

Se vor lua in considerare doar tarifele unitare stabilite in oferta financiara si ajustérile /
modificarile de tarife, in conformitate cu legislaiia aplicabila.

Tn cazul in care vor exista diferente intre cantititile estimate initial pe fiecare tip de operatiune si
cantitatile real executate, acestea vor fi gestionate astfel incat s& nu fie depasita valoarea totald a
contractului, decét in conditiile legii.

Diferentele intre cantitétile estimate initial pe fiecare tip de operatiune si cantititile real
executate nu vor reprezenta o modificare a contractului si nu vor necesita incheierea unor acte
aditionale.

Prezentul Caiet de Sarcini contine prevederi referitoare la cerintele tehnice minime pentru
prestarea serviciilor de intretinere si mentenanté a sistemului de iluminat public si include ansamblul
cerinfelor de baza astfel incat derularea Contractului s3 se realizeze in conditiile agreate de timp, cu
utilizarea eficientd a resurselor $i cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile, precum si a
regulilor privind securitatea si s&natatea In munca, calitatea si protectia mediului.

Ca urmare a derulérii procedurii de atribuire, Comuna Mogosoaia intentioneaz4 s incheie un
Contract penfru achizitia serviciilor mai sus descrise, in conformitate cu prevederile prezentului
Caiet de Sarcini. ’

Prin incheierea Contractului, Ofertantul castigator isi asuma& obligatia de a asigura resursele
necesare realizérii de:

> Servicii privind exploatarea, intretinerea, revizia si repararea sistemului de iluminat
public

Prestarea serviciilor ce urmeaz3 a fi efectuate in baza Contractului de gestiune delegats a
serviciului de iluminat public se refer la asigurarea functionrii acestui serviciu in conditii optime.

Capitolul IV. Legislatie aplicabila

Domeniul iluminatului public exterior este guvernat de o serie de reglementéri aplicabile care impun
cerinte calitative si cantitative.

Legislatie primara ]
lLegeanr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilitdti publice, cadrul legal general
aplicabil tuturor serviciilor publice
Legea nr. 2302006 a serviciului de fluminat public, cadrui legal specific serviciului de
: iluminat public
Legea nr. 12172014 privind eficienta energetica
l.egea nr. 21172011 privind regimul deseurilor
Legea nr.123/2012  privind energia electrica si gazele naturale
lLegea nr. 98/2016  privind achizitiile publice
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Legislatie secundara

H.G. nr. 1037/2010  privind echipamentele electrice si electronice ale serviciului de
iluminat

H.G. nr, 322/2013  privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase Tn
echipamente electrice gi electronice

OUG nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice i electronice

H.G. nr. 395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederifor referitoare [a atribuirea contractului de achizitie
publicad/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice

Capitolul V. Ipoteze si Riscuri

Pentru realizarea activitatilor aferente Contractului, Ofertantul trebuie si aibd in vederea
pregatirii Propunerii Tehnice si Financiare, riscurile si ipotezele prezentate in continuare (lista este
indicativa si nu limitativa), bazata pe capacitatea de anticipare la momentul lansarii acestei proceduri
de semnare a Contractului. Astfel, pentru scopul indeplinirii obiectivului Contractului, Beneficiarul nu
va accepta schimbari ale conditiilor din Propunerea Financiard sau Tehnica decat Tn conditille
specificate de legislatia in domeniul achizitiilor publice.

In pregétirea Ofertel, Ofertantii trebuie s3 aiba in vedere cel putin riscurile si ipotezele
descrise exemplificativ in continuare si estimarea posibilelor efecte asupra Propunerii Tehnice si
Financiare 1a data intocmirii si depunerii Ofertei.

Ipotezele considerate |a data initierii acestei proceduri de atribuire sunt:

a) Contractul va avea o duratd de 12 de luni.
b) Descrierea si cerintele asociate categoriilor de servicii, cantitétile aferente serviciilor ce

urmeaza a fi furnizate, conditiile specifice de realizare a acestora sunt detaliate in prezentul caiet
de sarcini.

Riscurile cele mai probabile n derularea Contractului, identificate de Comuna Mogosoaia, sunt
urmatoarele:
L. Datele si informatiile necesare desfasurérii serviciilor nu sunt suficiente pentru indeplinirea
cerintelor solicitate prin caietul de sarcini Ia nivelul de calitate acceptat;

ii. ~ Eventuale devieri de la “Programul anual al activitétii de Tniretinere - mentenanti a sistemului
de iluminat public din aria administrativ teritoriald a Comunei Mogosoaia”

iil.  Modificari legislative aplicabile prezentei proceduri de achizitie public;

lv.  Eventuale dificultati de colaborare gi comunicare intre factorii interesati implicati in prestarea
serviciilor (inclusiv personal insuficient sau diferente de infelegere a notiunilor din caietul de sarcini)
$i anume: Tntre Comuna Mogosoaia si Contractant, autoritatile de mediu competente, orice alt3
autoritate competent;

v.  Aparitia oricéror factori care pot afecta executarea Prestarea Serviciilor (de exemplu: conditii
meteo, cazuri de fortd majors)

vi.  Aparitia necesitaii de addugare a unor activitati / solicitari de informatii noi, in functie de
progresul activitatilor si eventuale solicitéri suplimentare din partea autoritétilor competente.
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Masurile propuse de Ofertant pentru diminuarea / eliminarea riscurilor mentionate si a oricdror
alte riscuri identificate de acesta cat si a efectelor acestora, trebuie prezentate Si detaliate Tn
Propunerea Tehnicd. Din Propunerea Tehnicd trebuie si rezulte explicit faptul ca respectivul
Ofertant isi insuseste toate riscurile identificate de Comuna Mogosoaia in prezentul Caiet de Sarcini,
precum si orice alte riscuri care pot sa apara in derularea Contractului.

Tn consecints, operatorul isi asuma actiunile de gestionare aferente riscurilor identificate,
precum:

- Alocarea de personal instruit care sa raspunda termenelor asumate prin caietul de sarcini:
- Asumarea responsabilititii pentru prestarea unor servicii de calitate Tn conditiile legii;
- Consecinte ale unor solicitéri de modificare facute de citre Comuna Mogosoaia . ,

Ofertantii trebuie sa aiba in vedere c3 planificarea resurselor se realizeaza cu luarea in

considerare a necesititi de a avea stocuri suficiente de materiale si resurse suficiente pentru
derularea Contractului.

Capitolul VI. Cerinte,si specificatii tehnice o e T T - T,

- . - N - . A

Serviciile ce vor fi derulate Tn cadrul contractului de delegare de gestiune vor cuprinde;

Subcapitolul V1.1 Serviciile privind exploatarea, intretinerea, revizia si repararea sistemului
de iluminat public

VI.1.1.0peratiile de exploatare vor cuprinde:

- lucrari operative constand dintr-un ansamblu de operatii si activitafi pentru supravegherea
permanenta a instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea
deranjamentelor, urmarirea comportarii in timp a instalatiilor;
- revizii tehnice constand dintr-un ansamblu de operatii i activitdti de micd amploare executate
periodic pentru verificarea, curatarea, reglarea, eliminarea defectiunilor gi nlocuirea unor piese,
avand drept scop asigurarea functionarii instalatiilor pana la urmatoarea lucrare planificati:
- reparatii curente constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor
programe, prin care se urméreste readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii proiectati, prin
remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu mai prezintd un grad de
fiabilitate corespunzator.

Tn cadrul lucréarilor operative se vor executa:
a) interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat si accesorii
(balast, igniter, condensator, sigurantd, driver, placa LED etc.)
b) manevre pentru Intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalatiei de
iluminat In vederea executarii unor lucrari;
¢) manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor deranjamente;.
d) receptia instalatiilor noi puse Tn functiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;
e) analiza starii tehnice a instalatiilor;
f) identificarea defectelor Tn conductoarele electrice care alimenteazd instalatiile de iluminat;
g) supravegherea defrisarii vegetatiei si inliturarea obiectelor cazute pe linig;
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h) controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi: vant
puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciura;

iy demontari sau demoléri de elemente ale sistemului de iluminat public;

j) interventii ca urmare a unor sesizari.

Realizarea [ucrarilor de exploatare $i de intretinere a instalatiilor de iluminat public se va face
cu respectarea procedurilor specifice de:
a) admitere la lucru;
b) supravegherea lucrarilor;
¢} scoatere si punere sub tensiune a instalatiei;
d) control al lucrarilor.

Tn cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmétoarele operatii:
a) revizia corpurilor de iluminat $i a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranta. driver
etc.);

La lucrarile de revizie tehnica la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei functionan se a
lucreaza cu linia electricd sub tensiune, aplicandu-se masurile specifice de protectie a muncii in -
cazul lucrului sub tensiune.

La revizia corpurilor de iluminat se vor executa urmétoarele operatii:
> stergerea corpului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuald);
> nlocuirea sigurantei sau a componentelor, daca exista o defectiune;

» verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

b) revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;
La Intretinerea gi revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectarefdeconectare
se vor realiza urmétoarele operatii:
> inlocuirea sigurantelor necorespunzétoare;
> inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;
> inlocuirea, dupa caz, a usilor tablourilor de distributie;
> refacerea inscriptionarilor, daca este cazul.

¢) revizia liniel electrice apartinand sistemului de iluminat public. @
La revizia refelei electrice de joasd tensiune destinatd iluminatului public se realizeaza

urmatoarele operatii:

> verificarea traseelor ¢i indepdartarea obiectelor stréine;

> indreptarea stalpilor nclinati;

» verificarea ancorelor si intinderea lor;

> verificarea starii conductoarelor electrice;

> refacerea legéturilor la izolatoare sau a legaturilor fasciculelor torsadate, daca este cazul;

> indreptarea, dupé caz, a consolelor;

» verificarea starii izolatoarelor si tnlocuirea celor defecte;

> strédngerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electricd, dacé este cazul:

> verificarea instalatiei de legare la pdmant (legatura conductorului electric de nul de protectie la

armétura stalpului, legatura la priza de pamant etc.);
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» masurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pamant.

Reparatiile curente se executa la:
a) corpuri de iluminat si accesorii;
b) tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare;
c) refele electrice de joasa tensiune apartinand sistemului de iluminat public.

Tn cadrul reparatiilor curente la corpurile de iluminat si accesorii se vor executa urmatoarele:
» Inlocuirea {ampilor necorespunzétoare cu altele, de acelasi tip cu cel initial Tn ceea ce priveste
puterea i culoarea aparentd sau Tnlocuirea acestora cu aparate de iluminat cu led.
> stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lumin&/IZmpii, a structurilor de
protectie vizuala si a interiorului corpului de iluminat;
> Tnlaturarea cuiburilor de pasari:
» verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrica si inlocuirea celor care prezinta portiuni
neizolate sau cu izolatie necorespunzatoare;
> verificarea contactelor la clemele sau papucii de leg&tura a coloanei la refeaua electrica;
> nlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzatoare.

In cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare; distributie, conectare/
deconectare se executd urméatoarele:
» verificarea starii usilor $i a incuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor;
> vopsirea usilor si a celorlalte elemente metalice ale cutiei;
> verificarea sigurantelor fuzibile, inlocuirea celor defecte si montarea celor noi, identice cu cele
initiale (prevazute in proiect);
» verificarea si strangerea contactelor;
> verificarea coloanelor si inlocuirea celor cu izolatie necorespunzatoare;
> verificarea contactorului sau Tnlocuirea acestuia, dac3 este cazul;
» verificarea function&rii dispozitivelor de actionare, cu Tnlocuirea celor necorespunzitoare sau
montarea uncra de tip nou.

in cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de joas3 tensiune destinate iluminatului
public se executa urmatoarele lucrari:
> verificarea distanfelor conductelor fatd de constructii, instalatii de comunicatii, linii de naltd
tensiune si alte obiective;
» evidentierea Tn planuri a instalatiifor nou-apérute de la ultima verificare si realizarea méasurilor
necesare de coexistentd;
» solicitarea executarii operatiunii de tdiere a vegetatiei in zona in care se obtureazi distributia
fluxului luminos al corpuritor de iluminat catre administratia domeniului public;
»determinarea "gradului de deteriorare a stalpilor, inclusiv a fundatiilor acestora si luarea
masurilor de consolidare, remediere sau Tnlocuire, in functie de rezultatul determinarilor;
> verificarea verticalitatii stalpilor si indreptarea celor inclinati; ’
> verificarea §i refacerea inscripti_onérilor;
»repararea ancorelor si intinderea acestora, inlocuirea partilor deteriorate sau care lipsesc,
strangerea suruburilor la cleme si la placa de protectie;
> verificarea stérii conductoarelor electrice;
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> verificarea si nlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din
sectiune, precum si a conductoarelor electrice cu izolatia deterioratd care prezinta crapdturi,
rosaturi ori lipsa izolatiei;
>se verificd starea legaturilor conductei electrice la izolator si, dacd este necesar, se reface
legatura;
> [a izolatoarele de sustinere si intindere se va verifica dacd acestea nu sunt sparte, glazura nu
este deterioratd sau dacad Tmbinarea la suport este corespunzétoare, fnlocuindu-se toate
izolatoarele deteriorate;
>la console, bratari sau la celelalte arméturi metalice de pe stalp se verificd dacd nu sunt
corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele corespunzatoare se
revopsesc §i se fixeaza bine pe stalp;
>la ancorele stalpilor se verificd daca cablul nu are fire rupte, clemele de strangere nu sunt
deteriorate sau corodate si daca tensiunea de intindere a cablului este cea corespunzatoare.
Elementele deteriorate se inlocuiesc, iar daca este cazul se regleaza tensiunea in ancora;
»la instalatia de legare la padmant a nulului de protectie se va verifica starea legaturilor si
imbinaritor conductorului electric de nul la acesta, precum si a legaturilor acestuia la corpul de
iluminat, se va masura rezistenta de dispersie a retelei generale de legare la pamant, se va
masura gi se va reface priza de pamant, avand ca referinta STAS 12604:1988;
»in cazul In care, la verificarea sagetii, valorile masurate, corectate cu temperatura, difera de cele
din tabelul de sageti, conductele electrice se intind astfel incat sadgeata formata sa fie cea
corespunzétoare.

Materialele si echipamentele rezultate ca urmare a lucrérilor /reparafiilor efectuate se vor
preda pe categorii, pe baza de proces -verbal, proband:
> reciclarea selectiva a acestora la sfarsitul duratei de viata
> Preluare DEEE 1n sistem "unul la unul™ si n sistem "unul la zero”, in mod gratuit (OUG nr.
5/2015)

Operatorul va face dovada ca are incheiat contract de colectare deseuri provenite din
demontéari ale lampilor, cabluri si conductori electrici, corpuri de iluminat, etc

Ofertantul desemnat castigétor va prelua in gestiune si face efectua lucréri de intretinere-
mentenanta si pentru partile din sistemele de iluminat modernizate de alti operatori economici
chiar daca aceste sisteme sunt in garantie.

De asemenea, operatorul va prelua Tn gestiune si sistemele de iluminat ce fac obiectul

investitiilor pe care pe care autoritatea publica locala le finalizeaza in perioada contractului de
delegare a gestiunii.

VI.1.2.Timpul de interventie

Timpui de interventie pentru remedierea deficientelor aparute Tn reteaua de iluminat va fi de
maxim 24 ore pentru interventii uzuale si de maxim 48h pentru interventii ce presupun lucrari mai
ample ( detectare defect/sapaturi/mansoane, etc)
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V1.2, Cerinte minimale pentru componentele Sistemului de iluminat privind Performanta
acestuja - specuf:catu tehnice minime pentru intretinerea SIStemu!m de llumlnat

Caracteristicile tehnice exprimate in cadrul caietului de sarcini reprezint3 cerinte minime
referitoare la caracteristicile/capabilitétile functionale ale echipamentelor ofertate de participantii la
‘procedura de achizitfe publicd. Toate cerintele sunt obligatorii iar ofertantii trebuie sa prezinte in
detaliu modul In care solutia propusé Tndeplineste toate cerintele din prezentul Caiet de sarcini.

VL.2.1 Cerinte minime penfru aparatele de iluminat cu LED (in cazul infocuirilor in
reteaua de iluminat public)

Cerintele privind aparatele de iluminat se axeaz4 in primul rand pe rezultate , obiectivele
fiind de a oferi: )

a) lluminat public eficient energetic; -

b) lluminarea publicd cu poluare luminoasa scézuts;

¢) iluminat public cu intretinere redusa;
d) Cele mai mici costuri de iluminat public pe parcursul ciclului de viata al activelor

VI.2.1.1. Specificatii tehnice minime pentru Aparatele de iluminat cu LED dedicate
iluminatului stradal - rutier {in cazul inlocuirilor in reteaua de iluminat public)

» Carcasa/corpul aparatului de iluminat va din aluminiu turnat sub presiune.

» Difuzor din sticla pland sau curbaté sau alte materiale tratate UV, cu protectie la socuri mecanice
min IKO8

» Protectie la praf si umezeald pentru intregul corp de iluminat: min 1P86

» Distributia luminoas# va fi de tip stradal si nu va fi influenfata de aparitia unor defecte asupra
unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociatd acelasi tip de lentila specifica, ce va
reproduce distributia luminoasa completa a aparatului de iluminat; ) )

» Placa LED trebuie s& contind minim 12 LED-uri, in cazul defectrii unui LED valoarea fluxului
luminos sa nu scadd cu mai mult de 10% din fluxul luminos emis de aparat;

» Placa LED va fi amovibild, pentru a facilita operatile de mentenantd si pentru a permite
schimbarea acesteia intr-un mod faclil, in caz de defect, dupa perioada perioadei de garantie;

» Sistemul de montaj va pérmite montarea atét pe consola cat si in varf de stalp cu inclinare
ajustabila, cu posibilitate de reglare a unghiului din 5 in 5 grade; '

¢ Stutul va fi integral din aluminiu si ajustabil intre 0£20°. Ajustarea inclinatiei aparatului pe brat se
face fara deschiderea acestuia.

» Posibilitatea de echipare cu senzori de miscare, fotoceluld sau conector pentru sisteme de
telegestiune (tip Nema, Zhaga);

s Prevazut cu dispozitiv separat de protectle la supratensiune: minim 5kV;

» Alimentare 220-230Vca, 50Hz

» Clasa de iio]a’gie electrica: | sau Il

¢ Putere consumata: 30W - 100W (alegerea consumului va fi optimizatd prin calcul
luminotehnic)
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» Eficacitate corp de iluminat (alimentare, sistem optic, sursa): min. 120 Im/W
e Durata de viata (LED si transformator electronic): min.100.000 ore cu pastrarea a minim 70% din
fluxul luminos (Ta=25°C)
» Temperatura de functionare: -30 ... +40°C
Echiparea cu LED de mare putere (se va preciza producatorul )
Temperatura de culoare : 4000 K
Indige de redare a culorilor : Ra= 70
Protectie la supratensiune (protectie la descéarcari atmosferice) pentru toate componentele
electronice integrate in aparatul de iluminat: min. 5 kV
» Balast electronic programabil, compatibil cu tipul de sursa luminoasa utilizata cu urmatoarele
functii:
- asigurarea functionarii cu factorul de putere >0,92 pentru functionarea aparatului de
iluminat la 100%
- Posibilitatea de comunicare cu module de telegestiune prin protocoale existente pe piata
0-10V / PWM / DALI
- Posibilitatea prestabilirii unui program fix de functionare, cu setarea orelor de aprindere - ,O
stingere; =
- Posibilitatea de dimare Tn minim 5 trepte de putere prestabilite, cu auto-ajustare a timpilor
de functionare pe treptele de dimming si a orelor de functionare ziinica.

Alimentarea cu energie electricd a aparatelor de iluminat se va realiza prin intermediul sistemului
de prindere, prin interiorul bratului de sustinere.

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante referitoare la aparatele de
fluminat de tip stradal - rutier

Se vor prezenta in cadrul ofertei:

» Fise tehnice formular, In care se vor completa informatii privind documentele relevante (ex:

nr. document, autoritatea emitentd, etc) pentru demonstrarea conformitatii cerintelor inclusiv cu
indicarea numarului paginii / capitolului unde acestea se regédsesc in oferta tehnica)

» Fise tehnice emise de producétor; ) :

» Certificat de garantie emis de producétor pentru tipul de echipamente ofertat; Q

» Declaratia UE de Conformitate;

» Certificat DEEE;

» Certificat privind Directiva de Joasa Tensiune;

» Certificat privind Directiva de Compatibilitate Electromagnetic;

» Certificat / Declarafie RoHS;

e Marcajul CE.

De asemena se vor prezenta

= Un raport de testare privind Directiva de Joasé Tensiune ce va confirma respectarea urmatoarelor
standarde:

- SR EN 60598-1:2015+AC:2016+A1:2018

- SR EN 80598-2-3:2004+A1:2012+AC:2015

16



@O

- SR EN 62031:2009+A:2013+A2:2015
- SR EN 61347-2-11:2003 + AC:2015 + A1:2019 (SR EN 61347-1:201 5) emis de un laborator
acreditat pe plan european.
Se va prezenta certificatul de acreditare al laboratoruiui, cu anexele acestuia, dupa caz.

» Un raport de testare privind Directiva de Compatibilitate Electromagneticd pentru aparatul de
iluminat ce va confirma respectarea urmatoarelor standarde:

- SR EN 55015:2014+A1:2015;

- SR EN 61000-3-3:2014;

- SR EN 6100-3-2:2015;

- SR EN 61547:2010, emis de un laborator acreditat pe plan european.

Se va prezenta certificatul de acreditare al laboratorului, cu anexele acestuia, dupa caz.

» Un raport de testare pentru gradele de protectie IP 66, IK 08 ce va confirma respectarea
urméatoarelor standarde:

- SR EN 60598-2-3:2004 + A1:2004 + AC:2015, pct. 3.13;

- SR EN 60598:1:2015 + AC:2016 + A1:2018, pct. 9.2;

- SR EN 62262:2004, cap. 5,6,7 emis de un laborator acreditat pe plan european.

Se va prezenta certificatul de acreditare al laboratorului, cu anexele acestuia, dupa caz.

» Un raport de testare fotometricd pentru intregul aparat de iluminat, emis de un laborator european
acreditat $i un raport de testare pentru modulele LED din care s rezulte valori pentru indicatorii Te
si Ra;

Se va prezenta certificatul de acreditare al laboratorului, cu anexele acestuia, dupa caz.

Se vor specifica:
- Factorii de performant si conditiile privind siguranta in exploatare
- conditiile de garantie si post garantie

Garantia aparatelor de iluminat - minimum 60 luni
Ofertantul va oferi o garantie completa a produsului cu un aparat de iluminat de schimb
pentru o pericadd minima de 5 ani de |a data receptfiei finale, printr-un proces de inlocuire a celui
defect care va fi trimis la furnizor. n cazul in care produsele vor fi inlocuite de modele mai noi,
acceptarea unui produs echivalent de Tnlocuire va fi la discretia exclusiva a autoritatii contractante,
Garantia de trimitere la furnizor include cel putin:
1. Defectiunea componentelor electrice, optice si mecanice (inclusiv in ceea ce priveste toate
cerinele de performanta si tolerantele incluse Tn prezenta specificatie);
2, Defectiune partiald a LED-ului, rezultdnd o pierdere de peste 15% a fluxului initial;
3. Esecul oricarei protectii praf sau apd sau componente care duc la defectarea protectiei la praf sau
ap3; si o
4. Defectiunea oricdrei metode de protecie sau componente care duce la defectarea datorita
vibratiilor. '
{n cazulin care documentele sunt emise in alt¥ limba aceste se vor prezenta atat in varianta
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originala cat si in traducere autorizata. Traducerea va fi facuté de traducator autorizat si fiecare pagina
a traducerii va fi stampilata si semnata de acesta. Neprezentarea documentelor in acest format atrage
declararea_ofertei ca NECONFORMA.

Pentru fiecare specificatie tehnicad a produselor ofertate, in formularul "Figa tehnica”
pentru aparatele de iluminat de tip stradal se va indica obligatoriu pagina din ofertd unde se
regdsesc mijloacele probante care dovedesc fiecare cerintéd in parte din caietul de sarcini
precum si numaérul de identificare a fiecdrui certificat (raport, acreditare, garantie, etc) si
emitentul acestora.

Prezentarea ofertei fara indicarea exacta a paginii unde se regasesc mijloacele probante a
fiecdrei cerinte precum si precizarea numérul de identificare si a emitentului, va atrage
declararea ofertel ca NECONFORMA.

VI.2.1.2. Specificatii tehnice minime pentru Aparatele de iluminat ornamentale
f) echipate cu sursa LED, dedicate iluminatufui pietonal - inlocuire in caz de distrugeri
* Va fi destinat iluminatului pietonal: alei, trotuare, parcuri 7y
¢ Modelul aparatului de iluminat — de tip retro similar/identic cu cele existente in prezent in reteaua =~
de iluminat a comunei Mogosoaia pe stélpii de tip ornamental / pietonal

Fig 1. Exemplu AIL crnamental

Aparatele de iluminat tip felinar vor avea urméatoarele caracteristici tehnice:
- suport din aluminiu

- Dispersor din plastic (alb laptos sau transparent)
- Culoare suport: negru
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- Montaj si instalare : in cap de stalp

- Dimensiuni: 420 x 650mm

- Grad de protectie min IP54/iK 08

- Echipare cu sursd de lumind cu LED cu putere 20W - 30W (alegerea consumului va fi
optimizata prin calcul luminotehnic)

- flux luminos sursa minim 3.000 im

- temperatura de culoare : alb cald, 2.800 — 3.000 K

- durata de viata: min 50.000 h (mentinere flux luminos la 83% la Ta=35 grd C)

Aparatul de iluminat va avea caracteristicile conform figurii de mai jos (pentru a pastra
aspectul aparatelor de iluminat existente) :

Fig 2. Detaliu AlL ornamental — pietonal existent

Se vor prezenta
- Declaratie de conformitate si calitate de la producétor

Garantie aparate de iluminat de tip ornamental - pietonal - minimum 80 luni

Tn cazul in care documentele solicitate sunt emise Tn ait3 limba decat limba romana, aceste se vor
prezenta atat n varianta originala cét si in traducere autorizatd. Traducerea va fi facutd de traducator
autorizat si fiecare pagina a traducerii va fi stampilatd si semnatd de acesta. Neprezentarea
documentelor Tn acest format atrage declararea ofertei ca NECONFORMA.
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V1.2.2. Cerinte minime pentru stalpi de iluminat

V1.2.2.1. Cerinte minime pentru stélpi de iluminat de tip ornamental, tip 1 §i tip 2, pe care
se vor monta aparate de iluminat ornamental - pietonal

Stélpii tip 1 vor avea urmatoarele caracteristici:
a) Componenta:
- Bazé si varf din fonta cenusie FC 250 conform EN-1561.
- Teava de otel cu diametru de 76 mm. .
- Flansa de fixare pe fundatiile de stalpi, avand 4 gauri de prindere cu un diametru minim M17.
b) Vopsirea componentelor se va face in camp electrostatic
c) Greutati:
- Baza stalp — min 35,5 kg
- Teava otel — min 8,5 kg
- Varf fontd — min 2,3 kg

Stalpul tip 1 va avea dimensiunile si caracteristicile conform fig 3.

e

2500

Fig. 3. Cote, detalii siimagine cu stalpul tip 1 existent

Stélpii tip 2 vor avea urmatoarele caracteristici:
- Baza in forma de trunchi de con din fonts cenusie turnata (FC 250 conform EN-1561), cu greutate

minima de 61Kg
- 4 tronsoane ornamentale din fontd, primui tronson fiind decorat cu ornamente tip frunza.
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- 2 sau 3 console ( brate), dupa caz, din fontd cenusie turnatd, prevazute cu tije filetate pe care se
vor fixa aparatele de iluminat.

- 1 varf decorativ din fontd cenusie turnat (FC 250 conform EN-1561), prevézut cu tija filetatd
pentru fixarea si rigidizarea tronsoanelor din font&

- Miez din teava de ofel cu greutatea de min 19 Kg, prevazut cu flansa de fixare la sol.

Flansa de fixare la sol are dimensiunile 180 x 180 x 10 mm si contine 4 gduri cu diametru min M17.
- Vopsirea se va face in camp electrostatic RAL (negru).

- Stalpul va fi obligatoriu prevazut cu usa de vizitare
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Fig. 4 Cote constructive pt stalpul tip 2 existent
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Elementele componente ale stalpului tip 2 vor avea dimensiunile si caracteristicile conform figurii 5:
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Fig. 5. Detalii ale elementefor componente pt stélpul tip 2 existent
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VI.2,2.2. Cerinte minime pentru stalpi de iluminat zincat h = 8m (inlocuiri )

Stalpii metalici vor fi confectionati din otel, prin deformarea la rece a materialului (foaie de tabl3)
urmatd de un proces de sudurd realizat longitudinal, proces certificat conform standardului EN
1080.

Zincarea se realizeaza n conformitate cu standardul EN 1461.

Caracteristici:

Stalp tronconic cu flansa de prindere, zincat la cald, prevazut cu sudurd invizibila;

- Diametru [a varf (minim} @ 76mm pentru a permite montarea in varf a aparatului de
iluminat sau a unei console de @ 76mm;

- grosimea peretelui va fi de min. 4mm;

- Prevazut in partea inferiocara cu usé de vizitare, cu sistem antiefractie (cheie);

- usita de vizitare va avea dimensiunile minime de 84 x 400mm, care sa permitd in partea
inferioara racordarea a min. 3 cabluri cu sectiunea de 16mm? si in partea superioars a unui cablu cu
3 conductoare cu sectiunea de 1,5mm?3.

- Tn interior: echipare cu cleme tip TSK care 58 permitd conectarea cablurilor specificate si

. siguranta pentru proteciia componentelor de iluminat

- Distanta de la partea inferioaré a stalpului la usa de vizitare va fi cuprins& intre minim 500mm -
maxim 600mm

Documente solicitate pentru demonstrarea conformitatii stalpilor ofertati:

- Specificatiile tehnice ale producatorului (fisa tehnica),
- Declaratie de conformitate CE producétor,
- Demonstrarea respectérii standardelor solicitate

Pentru fiecare specificatie tehnic& a stalpilor ofertati, in formularul "Fisa tehnica , se va indica
obligatoriu pagina din ofertd unde se regdsesc mijloacele probante care dovedesc cerintele din
caietul de sarcini .

Garantie : min 5 ani

VIL.2.3. Cerinte minime pentru brate de prindere in consola a aparatelor de iluminat

Dimensiuni: in functie de geometria strézii, lungimea maximé a bratului pe orizontala nu va depdsi
1/4 din inallimea de montaj. Lungimi: 0,5m,1,5m, 2m.

Toate bratele de prindere (consolele) vor avea unghiul de inclinare cuprins intre 0° si 15° fata de
planul orizontal, conform calculelor luminotehnice optimizate pe sectorul de drum supus interventiei.
Nu se acceptd ca unghiul de Tnclinare al consolei sa fie mai mare de 15°,

Pe acelasi sector de drum relevant toate consolele vor avea acelasi unghi de inclinare.

Prinderea bratelor pe stalpi din beton se va face cu minim 2 bratéri pereche din platbanda zincata
la cald de dimensiuni 40x4 mm, asamblate cu suruburi, piulite si saibe dimensionate conform
sarcinilor de strangere.

Garantie : min 5 ani
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VI1.2.4. Cerinte minime pentru cabluri si cleme de conexiune

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face cu conductor tip AFY unifilar, 4mm? i cleme de
bransament ia retea, corelate cu tipul retelei (CDD 15iL, CDD45IL)

Cablu pentru executare/ inlocuire retele: TYIR 2X16mm sau ACY ABY 4X16mm?

Documente solicitate:

- Se vor prezenta certificate de calitate si conformitate

- Raport de clasificare emis de un organism independent de certificare omologat pe plan
European care sa certifice ca produsele sunt testate Tn conformitate cu standardul SR EN
60332-1-2:2005 ( Incercare la propagarea verticald a flicérii pe un conductor sau cablu izolat.)

Capitolul VII. Principalele responsabilitati ale Autoritatii Contractante

UAT Comuna Mogosoaia are urmatoarele responsabilitati: _

1. 84 asigure toate conditiile necesare pentru realizarea lucrarilor / serviciilor O

2. 83 puna la dispozitia Contractantului toatd documentatia privind Sistemul de Iluminat Public
existent din aria administrativ -teritoriala a comunei [a data semnarii Contractului.

3. 53 asigure prin proceduri proprii: comunicarea cu operatorul de iluminat si publicul interesat,
documentarea evenimentelor si rezultatelor servicilor contractate, analiza si avizarea
documentelor tehnico-economice Intocmite de operator (calcule, planuri, rapoarte, situatii de lucrari,
etc), receptia serviciilor si lucrarilor de iluminat public

4. Sa respecte planurile de interventie acceptate

5. Sa asigure plata serviciilor acceptate la valoarea si In termenele contractate.

6. Sa monitorizeze capabilitétile operatorului de a furniza serviciul de iluminat public potrivit licentei
acordate de ANRSC in acest domeniu si s& ia masurile potrivite, daca este cazul.

UAT Comuna Mogosoaia are dreptul:
1. De control asupra serviciilor, avand posibilitatea ca in momentul in care constatd c& serviciile sunt

necorespunzatoare / neconforme in raport cu prevedenle cuprinse tn Documentele Contractului si

sd recurga la sanctiuni. @
2. 83 solicite justificarea si documentarea deciziilor de lucru ale operatorului de iluminat in

furnizarea serviciilor

3. Sa solicite planificarea furnizarii lucrarilor si serviciilor functie de prioritstile constatate la
nivelul comunei ’

4. S solicite toate documentele relevante, actualizate, in legétura cu furnizarea serviciilor si
lucrdrilor de luminat public

5. 5é solieite rapoarte de activitate din partea operatorului de iluminat pubfic
6. Sa verifice periodic urmatoarele:

»Serviciul de iluminat public furnizat si nivelul de calitate al acestuia in aria administrativ teritoriala a
comunei Mogosoaia;

»Respectarea Regulamentului serviciului de ituminat public al comunei Mogosoaia
>Indeplinirea indicatorilor de performanta si aplicarea sancttunllor pentru neindeplinirea acestora.
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Capitolul VIIL. Principalele responsabilititi ale Contractantului

VIiL.1.Responsabilitdti cu caracter general:
[n raport cu obiectul Contractului, responsabilitatile Ofertantului semnatar sunt:

a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor i regulamentelor privind igiena si protectia muncii,
protectia mediutui, urmérirea comportérii in timp a sistemului de iluminat public, prevenirea si
combaterea incendiilor;

b) exploatarea, intretinerea $i reparatia instalatiilor cu personal autorizat, in functie de complexitatea
instalatiei si specificul locului de munc;

¢) respectarea indicatorilor de performanti si calitate stabiliti de Comuna Mogosoala in Regulamentul
serviciului de iluminat public

d) intrefinerea $i mentinerea in stare de permanenta functionare a sistemului  de iluminat public in
aria administrativ teritoriala a comunei Mogosoaia.;

€) personal de interventie operativd, solutionarea operativa a incidentelor

T) inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;

g) statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora;

h) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii si aprobarea acestora de catre Comuna
Mogosoaia.

) executarea Tn bune conditii i la termenele prevdzute a lucrarilor de reparatii care vizeazi
functionarea economica i siguranta in exploatare;

[) dotare proprie cu instalatii §i echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor asumate
prin contract.

V1Il.2. Responsabilitdti cu caracter specific

Dupa intrarea in vigoare a Contractului, ofertantul declarat castigétor va elabora ,,Programul
anual de activitdti de intrefinere - mentinere a Sistemului de Huminat Public” din aria
administrativ teritorialéd a comunei Mogosoaia. Programul va fi intocmit in conformitate cu Caietul de
sarcini si oferta tehnic&, Tn termen de 30 zile de la semnarea contractului. In termen de 5 zile
lucratoare de la data contractérii, autoritatea publica locald va tnainta contractantului lista de prioritéti
st eventuale constrangeri necesare Tntocmirii planificarii activitatilor de iluminat public.

Ofertantul declarat castigétor (contractantul) va avea obligatia s& efectueze lucrdrile de
mentinere-intretinere Tn conformitate cu Programul mentionat mai sus (lucréri programate, distincte
de cele privind solutionarea sesizé&rilor / reclamatiilor) aprobat de citre Comuna Mogosoaia.

Din programul de servicii / lucréri de mentinere ntretinere a Sistemului de lluminat Public nu fac
parte sesizarile / reclamatiile transmise de catre autoritatile publice sau beneficiarii serviciului de
iluminat public. :

) Contractantul va prezenta ,,Programul anual de activitdli de intrefinere - mentinere a
Sistemului de lluminat Public" defalcat pe zile/luni, in termen de 30 zile de la semnarea
contractului pentru Comuna Mogosoaia si, ulterior, panad la data de 20 ianuarie a fiec&rui an
calendaristic, dupa caz.

iy Contractantul va executa activitétile de intretinere-mentinere st va consemna detaliile activittii
prestate, pe fiecare tip de activitate Tn Raportul lunar privind exploatarea si intretinerea
sistemului de iluminat public din comuna Mogosoaia.
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Raportul mentionat mai sus va fi intocmit de catre contractant in mod distinct pe 3 capitole,
asifel:
a) Raport privind lucrarile pentru solutionarea reclamatiilor / sesizarilor;
b) Raport de progres privind serviciile / lucrarile prevazute de ,, Programuf anual de activitéati de
intretinere -mentinere a Sistemului de lluminat Public".
¢) Evaluarea consumului energetic din Sistemul de iluminat al comunei Mogosoaia

Contractantut va permite accesul personalului din partea Comunei Mogosoaia responsabile de
executia Contractului, [a toate documentele necesare, pentru verificarea cantitatii si calitatii
activitatitor efectuate de catre Contractant.

Contractantul va anunta in scris autoritatea publica locaid de orice intrerupere a activitatilor
aferente Contractului, cat si a modificarilor de personal, utilaje etc., in cel muit cel 12 ore de la
aparifia cauzei, insofita de motivarea acesteia.

fn cazul n care Contractantu! sesizeazi existenta sau posiblilitatea existentei unei cauze de
naturd sa produca imposibilitatea realizarii oricarei activitali sau a serviciului public, va notifica Tn cel
mult 48 de ore, de ]a constatare, in scris Comuna Mogosoaia, Tn vederea luarii masurilor ce se impun
pentru asigurarea continuitatii serviciului sau activitaii.

Contractantul are obligatia s& solicite si sa obtind eliberarea licentei de operare a serviciului,
minim clasa 3, in termen de 90 zile de la data semnarii Contractului. Pe toata perioada Contractului,
Contractantul se obliga s detind si s& actualizeze, in conditiile legii, licenta de operare AN.R.S.C.,
precum gi orice alt atestat, autorizatie sau certificat, necesare potrivit legii pentru prestarea serviciului
de iluminat public. .

Utterior obtinerii licentei A.N.R.S.C. operatorul va avea obligatia privind depunerea declaratiilor
privind contributia datorata din veniturile Tnregistrate ca urmare a prestérii serviciului public de
iluminat, in conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. Nr.79/2015.

Contractantul va incheia cu operatorul sistemului de distributie al energiei electrice din zon4, o
‘Conventie de -exploatare a retelelor” pentru retelele de iluminat public care folosesc
infrastructura apartinand distribuitorului - act juridic prin care se vor preciza aspectele legate de
delimitarea instalatiilor electrice, realizarea conducerii operative prin dispecer, conditile de

exploatare si finfretinere reciprocd a instalatilor electrice, reglajul proteciilor, executarea
manevrelor, interventii in caz de incidente, etc.

Pe toata perioada Contractului, Contractantul se obliga sa furnizeze UAT Comuna Mogosoaia,
AN.R.S.C., AN.RE. si aitor institutii abilitate, informatiile solicitate si sd asigure accesul la toate
informatiile necesare verificarii si evaludrii, functiondrii si dezvoltarii Sistemului de lluminat Public.

Ofertantul va prezenta:

» planul calitatii pentru lucrarile de mentenanta - intretinere a sistemului de iluminat public din aria
administrativ teritoriala a Comunei Mogosoaia , stabilindu-se modul de lucru si conditiile necesare
aplicabile pentru realizarea indicatorilor de performanig stabiliti de in Regulamentul serviciului de
fluminat public ‘ '

> planul de conducere si organizare a propriei activititi pe caré intentioneaza s&-| aplice in situatia
castigdri licitatiei de delegare a gestiunii serviciului/activitatii, semnat de conducatorul societatii si
stampilat, din care sd rezulte cel putin personalul specializat, calificat si autorizat pe care
intentioneaza sa-| angajeze pentru prestarea/furnizarea serviciului/activitatilor in conformitate cu
prevederile din Regulamentul privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de
utilitéti publice, respectiv pentru licenta ANRSC clasa 3;
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> durata maxima estimata pentru inceperea prestarii/furnizarii serviciului/activitatii, in cazul castigarii
unei licitatii de delegare a gestiunii serviciului/activitatii; proiectul de organigram: termenele si
fondurile estimate pentru obtinerea fiecarui tip de aviz, acord si autorizatie necesarg prestarii
serviciului/activitatilor;
Periodicitatea lucrériior de mentinere - intretinere este detaliatd in tabelul anexat
Regulamentului serviciului de iluminat public

Capitolul IX. Cerinte privind personalul necesar pentru implementarea Contractului

Contractantul este pe deplin responsabil pentru asigurarea resurselor de personal,
respectiv personal calificat, atestat de autoritafile competente si cu un nivel de experients
corespunzétor pentru executarea serviciilor ce fac obiectul Contractului.

Pe perioada deruldril contractului, Ofertantul devenit semnatar trebuie sa asigure, minim
personalul cheie descris mai jos, respectiv:

- minim 2 electricieni de interventie, dintre care cel putin unu sa fie autorizat ANRE gradul | B
- un responsabil de lucrari

- un responsabil sau contract cu o firma care asigurd protectia si securitatea muncii conform
Ordinului ANRE nr.45/2016

In vederea verificarii conformitétii cu cerintele stabilite in prezentul Caiet de Sarcini,
Ofertantul va depune, dupé caz, pentru fiecare pozitie propusa de personal calificat:

- copii ale diplomelor si ale certificatelor profesionale / autorizatie ANRE pentru personalul implicat
in prestarea, monitorizarea si conducerea furnizarii serviciilor / lucrarilor

Pe langa categoriile de personal minim solicitat prin documentatia de atribuire, Ofertantii pot
include orice alta categorie de personal pe care o considers necesara pentru prestarea serviciilor.

Capitolul X. Cerinte privind echipamentele Ofertantului / Contractantului

Echipamentele de [ucru / utilajele trebuie sa fie puse la dispozifie de Contractant personalului
implicat in prestarea serviciilor : .

Prin prezentarea atestatului ANRE cel putin de tip Be obtinut in conformitate cu Ordinul ANRE
45/2016 - aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza,
executa si verifica instalatiile electrice pentru atestatul ANRE ( cel putin de tip Be) ofertantul se obliga
sa aiba in proprietate / inchiriere / alte forme de detinere/ angajament de punere la dispozitie a cel
putin:

- o autoutilitara cu brat telescopic

- un mijloc de transport persoane si materiale

Ofertantul va completa un tabel cu dotarea tehnico-materiald, care va include date privind
utilajele si / sau autovehiculele specializate din dotarea destinate serviciului, specificandu-se tipul /
marca / modelul, capacitatea de lucru, anul de fabricatie si numarui de bucati.

Pentru autoutilitara cu brat ridicator, ofertantul va prezenta in copie conform cu originalul
procesul-verbal de verificare tehnica din care s reiasa admiterea in funcfionare efectuata in baza
Legii nr.64/2008 si a prescriptiilor tehnice pentru masini de ridicat.(autorizatie ISCIR valabila).
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De asemenea ofertantul va completa un tabel cu sculele, dispozitivele, aparatele de masura,
elemente de birotica pe care le va utiliza pentru executarea contractului.

Echipamentele si aparatura folosite pentru mentenanta sistemului de iluminat public vor avea
agrement tehnic, vor fi produse de agenti economici specializati, si vor conduce la utilizarea rationala
si la economisirea energiel electrice.

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine un drept legal de folosinta (de exemplu, dar fara a se
limita la: drept de proprietate, drept legal de inchiriere sifsau concesiune, etc.) asupra tuturor
echipamentelor si/sau utilajelor care vor fi folosite pentru prestarea serviciilor.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru disponibilitatea software-urilor, echipamentelor
si utilajelor necesare pentru prestarea serviciilor. Ofertantul trebuie sa includa in preturile cuprinse in
Propunerea Financiara toate costurile sale necesare in vederea asigurarii tuturor resurselor utilizate
pentru prestarea serviciilor, inclusiv toate costurile de operare, autorizare, asigurare si intretinere,
taxele de drum, aferente pentru prestarea/executia de lucréri sifsau transportul/deplasarea acestor
echipamente/utilaje.

Nici un sofiware, echipament/utilaj ce urmeazad a fi utilizat in totalitate sau partial pentru
prestarea serviciilor descrise in prezentul Caiet de sarcini nu va fi achizitionat Tn numele UATG
Comuna Mogosoaia.

Capitolul XI. Acceptarea serviciilor si lucrarilor ce fac obiectul Contractului

Receptia se va face lunar in baza rapoartelor prezentate de cétre contractant si a situatiilor de
lucrari. '

Situatiile de [ucrari se vor prezenta de catre executant si vor fi structurate conform ofertei si
caietului de sarcini, indicandu-se consumul lunar din fiecare tip de lucrare sau material.

Executantul va prezenta lunar, pe langa situatia de lucrari si un tabel (care vor fi contrasemnate /
aprobate de catre un reprezentant al sectorului/compartimentului din cadrul Primariei responsabil cu
administrarea obiectivului unde s-au efectuat lucréri) si care va cuprinde:

- locatiile unde s-au efectuat lucréri (diagnosticari) Tn luna respectiva,(inclusiv pe cat posibil cu
precizarea numarului stalpului/precizarea cat mai exacta a locatiei)

- tipul si puterea surselor de lumina sau accesoriilor defecte fnlocuite / locatie, Q
- lista materialelor folosite / locatie, 7
- data remedierii (diagnosticarii) / locatie

Operatorul va tine o evidenta, separat de registrul de reclamatii, a predérilor de amplasament, a
comenzilor de solutii tehnice si a notificarilor pe care autoritatea publica locala le transmite spre
executie.

Comisiile vor analiza cantitatea si calitatea produselor, constatarile fiind consemnate intr-un
proces-verbal.

Se vor mentiona cel putin urmatoarele:
>Verificari cantitative

- se vor verifica rapoartele privind serviciile prestate, locatiile, perioada de executie
>Verificari calitative
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Se vor verifica documentele doveditoare privind materialele si echipamentele utilizate pentru
prestarea serviciilor urmérind corespondenta cu prevederile din caietul de sarcini si specificatiilor
tehnice.

Se va verifica daca timpul de interventie de remedierea a avariilor sau de efectuare a reviziilor
programate este cel stabilit prin indicatorii de performanta ai serviciului sau cel pe care Ofertantul |-a
precizat in oferta.

Lucrarile/servicille vor fi decontate in baza situatiilor de lucréri prezentate de catre executant
numai in cazul admiterii receptiei din punct de vedere calitativ si cantitativ a lucrarilor/serviciilor
prestate de cétre comisia de receptie constituita de autoritatea publica locali.

Capitolul XIl. Managementul Contractului

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul va trebui sa furnizeze rapoarte, astfel cum vor fi
solicitate de autoritatea contractantd sau de autoritatite competente.

Rapoartele

Pentru prestarea activitétilor ce fac obiectul Confractului, Contractantul va emite Rapoarte cu
frecventa zilnica, saptamanala si lunara.

Continutui si formatul rapoartelor pentru fiecare amplasament vor fi agreate de catre Contractant i
de reprezentantii autoritatilor publice locale.

Toate rapoartele vor fi transmise printr-un mijloc de comunicare electronicd {e-mail) catre UAT
Comuna Mogosoaia.

Acestea trebuie sa fie validate de reprezentantii autoritatii locale, la sfarsitul lunii incheindu-se
un proces verbal de receptie al serviciilor prestate.

Cap.XIll. Acceptarea serviciilor ce fac obiectul Contractului.

Subcapitolul XIN.1. Cerinte privind raportarea

Operatorul igi va organiza activitatea de monitorizare a functiondrii iluminatului public astfel incat
primirea sesizarilor si eventualelor reclamatii de la cetateni sa se faca in mod operativ.

Operatorul (contractantul) are obligatia transmiterii catre Primdria comunei Mogosoaia
saptdmanal: programul si echipele de interventie.

De asemenea, operatorul va Tnainta catre Primaria comunei Mogosoaia modul de rezolvare a
sesizarilor primite, persoanele responsabile de interventie, materiale folosite. In raport se va preciza
ora primirii sesizarii $i ora la care sesizarea a fost solutionata.

Tn cazul unor defecte ce necesita lucriri de o complexitate mai mare {(defectoscopie, inlocuiri de
cabluri, stalpi, eic) operatorul va informa Primédria Mogosoaia cu privire la durata estimatd de
repunere in functiune a instalatiei de ifuminat. Durata de remediere nu poaie depasi durata stabilitd Tn
regulamentul serviciului de iluminat public ( indicatorii de performanta ai serviciului de iluminat
public.)

Operatorul va compleia zilnic cate un registru pentru:
a) lucrari operative de reparatii si interventii accidentale;
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b) revizii tehnice, reparatii curente si capitale.

Tn fiecare registru, dupa caz, se vor consemna data si ora anuntarii defectiunii, data programata
si ora Tnceperii executiei lucrarii, data si ora finalizarii, tipul interventiei, tipul si cantitatile de materiale
utilizate, utilajele, forta de munca, cu nominalizarea echipei de lucru.

La solicitarea oricérui utilizator, este obligatorie interventia prompta pentru asigurarea continuitatii
functionarii sistemului de iluminat public.
Operatorul (contractantul) va tine o evidenta electronica atét a sesizarilor primite de [a cetateni sau
institutii dar si a interventiilor facute Tn decursul unei Juni calendaristice.
Se vor completa urmatoarele date: ’
Locatia interventiei (adresa, strada, parcul, etc)
Pe cat posibil identificarea stalpului la care s-a intervenit;
Materiale folosite;
Lucrari executate;

Fisele de incidente si de echipament deteriorat reprezintd documente primare pentru evidenta
statistica si aprecierea indicatorilor de performanta.

Pastrarea evidentei se va face de cétre operator pe toatd durata cét acesta opereaza. Toate
informatiile cu privire la gestionarea sistemului de iluminat public vor fi stocate in sistem informatic si &
vor putea fi consultate in vederea generérii de rapoarte cel putin 5 ani,

In cazul defectiunilor de alimentare cu energie electrici pe arii extinse se va anunta atat UAT
Comuna Mogosoaia cat si dispeceratul furnizorului de energie electrica.
Periodic se va face inspectia/verificarea starii de functionarea sistemului de iluminat public atat de
catre operatorul delegat cat si de catre autoritatea publica locala.

3

Subcapitotul XIII.2. Modalitatea de efectuare a platii

Serviciile executate Tn cadrul Contraciului se vor achita dupa cum urmeaza:
Operattunile de intretinere-mentinere a Sistemului de lluminat Public se vor achita pe baza
tarifelor unitare prevazute in Oferta Financiara.

Cantitatile de servicii necesare pentru mentenanta sistemului de iluminat public se vor stabili In
functie de necesitétile sistemului de ifluminat, de prioritati si de planul de mentenants elaborat def
catre Contractant, care va prezenta autoritatii contractante necesitétile de intretinere si mentenanta
ale sistemului dar si comenzilor date de catre autoritatea contractanta.

Autoritatea contractanta va plati lunar contravaloarea facturilor emise, in termen de cel muit 30
zile de la data primirii acestora.

Factura pentru servicille/lucrarile prestate se emite doar dupd aprobarea de autorifatea
contractantd a situatiilor de lucréri, in baza Raportului lunar detaliat al activitétilor si semnarea
procesului verbal de receptie. '

Pe perioada derul&rii Contractului nici autoritatea contractanta si nict contractantul nu vor fi
constransi de respectarea cantititilor estimate previzute in caietul de sarcini si oferta
financiara (acestea putéand fi mai mici sau mai mari pentru fiecare tip de operatiune).

Se vor lua in considerare doar tarifele unitare stabilite in oferta financiara si
ajustarile/modificarile de tarife, in conformitate cu legislatia aplicabila.
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in cazul in care vor exista diferente intre cantititile estimate inifial pe fiecare tip de
operatiune i cantitatile real executate, acestea vor fi gestionate astfel incat sa nu fie depasita
valoarea totala a contractului, decat in conditiile legii.
Diferentele intre cantitatile estimate inifial pe fiecare tip de operatiune si cantitatile real
executate nu vor reprezenta o modificare a contractului si nu vor necesita incheierea unor
acte aditionale.

Subcapitolul XII.3. Monitorizarea si evaluarea

Evaluarea prestarii serviciului va fi realizaté prin monitorizarea indicatorilor de performanta.

Evenimente monitorizate
- Numarul de reclamatii
- Numar de reclamatii justificate
- Numar de remedieri neprogramate (pe elemente ale sistemului de iluminat: retea electrici
aeriana, retea electrica subterana, stalpi, accesorii electrice, lampi, aparate de iluminat)
Timpul de remediere a unei defectiuni — ore (pe elemente ale sistemului de iluminat: refea
electrica aeriand, retea electrica subterand, stalpi, accesorii electrice, Iampi, aparate de iluminat)

Indicatori de performanta garantati
Continuitatea serviciului
Continuitatea sau continuitatea Tn functionare reprezintd indicatorul de performantd care
evidentiaza starea de functionare a sistemului de iluminat. [dentificd si m&soard numarul de
intreruperi, erori, etc. . :
Timpul de remediere al defectului semnalat reprezintd un indicator de performantd asociat
serviciului de iluminat public. Reprezinta timpul asumat de operator / executant de remediere a
unui defect aparut in instalatiile exploatate.

Capitolul XIV. Informatii privind referinta pentru intocmirea Propunerii Tehnice si
Financiare

Subcapitoliul XIV.1. Propunerea tehnica
Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat procesul de evaluare a ofertelor 3 permita

identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse in ofertd cu specificatiile tehnice cuprinse
in caietul de sarcini. Propunerea tehnica va cuprinde cel putin elementele mentionate tn anuntul de
participare, precum si prezentarea In detaliu cu privire la serviciile ofertate, metodologiile si
tehnologiile de execuffe folosite, echipamente utilizate, precum si solutiile tehnice propuse prin
raportare la cerinfele stabilite in prezentul caiet de sarcini. '

In cadrul propunerii tehnice se vor prezenta obligatoriu documente justificative, mijloace
probante Tn sprijinul oricaror afirmatii de tndeplinire a cerintelor din caietul de sarcini.

Corespondenta propunerii tehnice cu specificatile se demonstreaza prin prezentarea de
documentatie tehnica din partea producatorului, in limba romana, care sd cuprinda descrieri ale
echipamentelor, fotografii, pliante, brogdri, fise de cataleg, manuale de utilizare.
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Pentru fiecare tip de echipament, ofertantii au obligatia de a completa formularele, fise tehnice
(anexa la CS8). In formulare se va face o descriere completa a echipamentelor care urmeazi a fi
furnizate, cu informatii preluate din fisele tehnice ale producatorului si nu se vor accepta expresii
precum ,Conform®, Identic®, ,Da" sau copierea prescriptiilor cerute.

Ofertele, ale caror formulare nu contin descrierea completad sau nu raspund cerintelor minime
ale echipamentelor solicitate, vor fi declarate NECONFORME.

Pentru fiecare specificatie tehnica, a fiecarui produs, se vor prezenta fise tehnice de la
producator, coduri de identificare produs sau alte moduri de prezentare si identificare a produselor
ofertate $i a caror autenticitate s& poata fi demonstrata.

in figele tehnice ale produselor vor fi completate obligatoriu: numaérul certificatului si al
raportului de testare aferent fiecarui produs, cerfificate de acreditare , etc { sau orice ale
documente care probeaza cerintele din caietul de sarcini) si indicarea paginii / paginilor din
ofertd unde acestea se regasesc. Nerespectarea cerintei va atrage descalificarea ofertel ca
fiind NECONFORMA, fira solicitare de clarificari.

in evaluarea propunerii tehnice, autoritatea contractanti va evalua numai documentele
care sunt mentionate ca referinté in fisele tehnice.

in cazul In care documentele sunt emise in alta limb& aceste se vor prezenta atat in varianta
originala cat §i In traducere autorizatad. Traducerea va fi ficutd de traducator autorizat si fiecare
pagina a traducerii va fi stampilatd si semnata de acesta. Neprezentar.ea documentelor in acest
format atrage declararea ofertei ca NECONFORMA.

Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie corelate si sa includa toate datele solicitate
prin caietul de sarcini precum si in documentatia de atribuire. Ofertele care nu indeplinesc cerintele
documentatiei de atribuire sau care nu sunt detaliate si corelate vor fi declarate neconforme

Nota: In Caietul de sarcini, acolo unde specificatiile tehnice indica o anumita origina, sursa,
productie, un procedeu special, 0 marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta
de fabricatie, acestea sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu
au ca efect favorizarea sau eliminarea unor operatori economici sau a anumitor produse. In
consecinta , aceste specificatii vor fi considerate ca avdnd mentiunea de ,sau echivalent”

Propunerea tehnica va cuprinde de asemenea:

» Planul calittii pentru lucrarile de mentenanta - intretinere a sistemului de iluminat public din aria
administrativ teritoriala a Comunei Megosoaia, stabilindu-se modul de lucru si conditiile necesare
aplicabile pentru realizarea indicatorilor de performanté stabiliti de in Regulamentul serviciului de
iluminat public

> Planul de conducere si organizare a propriei activitati pe care intentioneaz& sa-l aplice in situatia
castigarii licitatiel de delegare a gestiunii serviciului/activittii, semnat de conducétorul societéti si
stampilat, din care s& rezulte cel putin ‘personalul specializat, calificat si autorizat pe care
intentioneazé s angajeze pentru prestarea/furnizarea serviciului/activitatilor precum si
echipamentele dotérile pe care le va utiliza, in conformitate cu prevederile din Regulamentut privind
acordarea [icentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilititi publice, respectiv pentru licenta
ANRSC clasa 3:

» Durata maxima estimatd pentru Tnceperea prestariifurnizarii serviciului/activitatii, n cazul
cagtigarii unei licitatii de delegare a gestiunii serviciului/activitétii; proiectul de organigrama;

» Maésurile propuse de Ofertant peniru diminuarea/eliminarea riscurilor men’gionéte la Cap. V.
Ipoteze si riscuri
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> Reprezentantul legal al ofertantului va prezenta o declaratie pe propria rdspundere ca lista
documentelor prezentate in oferta tehnica este disponibila exact in formatul prezentat si ca certificarile
prezentate sunt emise de autoritéti si de la laboratoare independente acreditate.

Propunerea tehnica va fi elaborata obligatoriu in_conformitate cu Formuiarul :"Propunere
tehnica * anexa a caietului de sarcini.

Subcapitolul XlIl.2. Propunerea financiara

Toate activitatile descrise in Propunerea Tehnica trebuie acoperite prin preturile comunicate in
Propunerea Financiard. Se considerd c& toate activititile descrise n Propunerea Tehnica, sunt
incluse in preturile precizate de catre Ofertant In Propunerea Financiard. Pentru aceste activitati
(solicitate prin Caietul de Sarcini si prezentate in Propunerea Tehnica) autoritatea publica nu va plati
nimic in plus pe parcursul derularii Contractului, intrucat se considera ca sunt acoperite de preturile
prezentate in Oferta.

Pretfurile unitare si pretul total al Ofertei depuse trebuie s# fie exprimate in Lei, fird TVA, cu dous
zecimale.

Propunere va cuprinde borderou de tarife unitare pentru activitdtile de intrefinere-mentinere a
sistemului de iluminat public. Pentru fiecare pozitie de pret din borderou se va tntocmi cate un
deviz-ofertd in care vor fi cuprinse cheltuielile ce stau la baza formarii pretului propus de cétre
ofertant.

Preful pentru fiecare operatie din liste, devizul-ofertd, va contine elemente de fundamentare
pentru valorile materiaiului, manopera, utilaj si transport, cotele aferente cheltuielilor directe si
indirecte precum si cota de profit.

Operatiunile se vor achita pe baza tarifelor unitare ofertate pentru fiecare tip de lucrare/serviciu
din lista.

Ofertantii vor depune oferta pentru toate categoriile de servicii solicitate prin caietul de sarcini .
Fiecare ofertant va completa Formularul de oferta.

Propunerea tehnicé si propunerea financiara vor fi numerotate si vor fi insotite fiecare de cate un
opis in care se vor specifica documentele aferente si pagina la care se regdseste fiecare document.

Capitolul XIV. Modul de prezentare a ofertei:

(1) Oferta va fi redactata in limba roména.

(2) Ofertantul elaboreazi oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire gi indic3,
motivat, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara
sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuald, in baza
legislatiei aplicabile.

(3) Operatorul economic depune oferta, DUAE, documentele de calificare, réspunsurile 1a solicitérile
de_clarificéri, sub forma scanatd, numerotate, numai prin mijloace electronice, Th SEAP si se
semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat, reprezentand documente originale.
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(4) DUAE se elaboreaza in baza formularului standard aprobat de Comisia Europeana si se
furnizeaz& exclusiv in format electronic.
(5) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toatd pericada de
valabilitate stabilitd de catre autoritatea contractants si asumata de ofertant.
(8) In cazul in care ofertantul/candidatul demonstreazé situatia economic si financiard, respectiv
capacitatea tehnica si profesionald invocand suportul unuifunor tert/terti, atunci acesta are obligatia de
a dovedi sustinerea de care bheneficiazd, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate.
Ofertantul trebuie s& demonstreze ca dispune efectiv de resursele entitatilor ce acordd sustinerea,
necesare pentru realizarea contractului.
(7) Autoritatea contractantd acceptd la momentul depunerii ofertelor DUAE, consténd Tnir-o
declaratie pe propria réspundere actualizatd, ca dovada preliminard in locul certificatelor eliberate
de catre autorititile publice sau de cétre terti care confirm@ c& operatorul economic Tn cauzd
indeplineste urmétoarele conditii:

a) nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164 (Formular nr. 4), 165
5i 167 (Formular nr. 2); g

b) indeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea
contractanta;

c)indeplineste criterile de selectie stabilite de autoritatea contractantd in conformitate cu
prevederile legale (conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016).
(8) Tn cazul in care ofertantulicandidatul demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare Ia situatia
economica si financiard, ori privind capacitatea tehnicd si profesionald bazandu-se pe capacitatile
altor entitdti, invocand, dupd caz, sustinerea unor terti, DUAE, impreuna cu angajamentul de
sustinere, frebuie s& fie completat separat si de céatre tertii sustindtori pe a caror capacitate se
bazeazd ofertantul/candidatul. DUAE prezentat de terii sustindtori va include toate informatiile
mentionate la art.193 alin.1 din Legea 98/2016.
(9) Ofertantul are obligatia de a indica Tn cadrul ofertelor, numele si calificarile profesionale relevante
ale persoanelor fizice responsabile cu executarea contractului in cauza.
(10) Adresa la care se depune oferta si documentele de Tinscriere: SEAP
(https:ifsicap-prod.e-licitatie.ro)
(11) Oferta care nu satisface Tn mod corespunzitor cerintele minime din caietul de sarcini va fi
considerata neconforma (art.137, alin.3, lit.a din H.G.R. 395/2016). 'G
(12) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majord sau cazul fortuit, cad in sarcina operatoruiui
economic care transmite oferta.
(13) Ofertantul depune dovada constituirii garantiei de participare. Garantia de participare trebuie s
fie constituita n suma si pentru perioada de valabilitate prevazute in documentatia de atribuire si este
irevacabild,
(14) Ofertantul trebuie s3 ia toate masurile necesare astfel Thcat oferta si fie transmisé tn SEAP
pand la data limita de depunere a ofertelor, mentionaté in cadrul anuntului de participare.
(15) Ofertantul indic in oferté care sunt informatiile cu caracter confidential, inclusiv secrete tehnice
sau comerciale si elementele confidentiale ale oferielor pe care autoritatea contractant3 are obligatia
de a nu le dezvalui, acestea neafectand obligatiile autoritétii contractante prevazute la art. 145 si 215
din Legea 98/2016, Tn leg&tura cu transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire si, respectiv,
comunicarea rezultatului procedurii de atribuire cétre ofertanti/candidati.
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LISTA ACTIVITATILOR iNTRETINERE MENTINERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC COMUNA MOGOSOAIA

Pret
Cantitate | unitar(lei Valoare 1
Denumire operatie UM 1an fara TVA) | an(fara TVA)
1|Inlocuire dulie E27 buc 20
2|inlocuire bec economic 20W-30W buc 120
3lIniocuire consola mica inclusiv bratari pe stalp (cu PRB) inclusiv materiale buc 10
4iInlocuire consola mare inclusiv bratari pe stalp (cu PRB) inclusiv materialele buc 10
5{Indreptare console " | buc 10
6{Inlocuire aparat de iluminat LED putere 50w buc 5
7 |Inlocuire aparat de iluminat LED putere 100w buc 5
8{Inlocuire aparat de iluminat de tip pietonal buc 5
9|inlocuire conductar AFY 4 mmp ml 100
10| Inlocuire siguranta MPR 80A buc 10
11}Inlocuire siguranta MPR 63A hue 10
12{Inlocuire siguranta MPR 25A buc 10
13|Inlocuire siguranta MPR 100A buc &
14|Intocuire siguranta automata 4P 63A buc 4
15|Inlocuire siguranta automata 16-25A buc 10
16{Inlocuire siguranta automata 40 A 3P+N buc 10
17[Inlocuire soclu siguranta MPR buc 10
18{Inlocuire contactor 63A buc 6
19lIntoctire contactor 100A buc b
20} Inlocuire cheie in tablou punct de aprindere buc 11
21 Inlocuire CDD 45 buc 30
22}Inlocuire CDD 15 buc 30
23iinlocuire torsadat TYIR 2 x16mm ml 200
24|Montare torsadat TYIR 2 x 16mm ml 400
25|Verificare retea electrica aeriana km 50
26|Montare ASA 300 buc 10
27{Innadire conductor torsadat buc 10




28 Reintindere’ conductor torsadat buc 10
29{Montare clema de intindere bransament buc 10
30|Indreptare consola de sustinere aparat de iluminat buc 10
31|Realizare manson legatura JT trifazat buc 4
32|inlocuire fotocelula/ceas programator buc 11
33[Racordare circuite in tablouri 25-35mm buc 400
34|Revizie punct de aprindere iluminat (fara materiale) ‘bBuc 11
35{Vopsire inscriptii avertizoare nip 10
36| Intretinere aparat de iluminat (stergere aparate de iluminat) buc 1913
37 [Inlocuire stalp TIP1 buc 1
38|Inlocuiire stalp TIP2 buc 1
39jInlocuire stalp metalic 8m. buc 1
-40]Inlocuire aparat de.lluminat pe stalpi {pietonal) buc 10
41| Verificare vizuala staipi de iluminat proprietate publica km 9
42} Indreptare stalp metalic 4-6 m buc 5
43|Indreptare stalp metalic 8 m buc 0
44|Montare cablu subteran ACY ABY 4x16 mi 30
45|Montare cablu in stalp peste 8m CYY 3X2,5mm ml 100
46iRevizie cutie de distributie la baza stalpului blic 10
47|Inlocuire cutie iluminat la baza stalpuiui buc 10
48{Inlocuire clema TSK 35 buc 40
49! Defectoscopie cablu subteran ore 4
50|Decopertare, refacere cai de circulatie cu asfalt mp 15
51[Decopertare, refacere cai de circulatie cu beton mp 15
02|Desfacere -refacere pavaje mp 25
53[Sapatura manuala in spatiu verde si reface suprafete inierbate mc 20
b4{Revizie priza pamant buc 11
55| Realizare priza pamant buc 2
56|Montare capat terminal pentru cabluri subterane buc 4
57|Montare /demontare circuite electriée in cutii iz baza stalpului buc 40
5B|Refacere legaturi electrice/contacte imperfecte ia cleme retea buc 100
59|Curatarea vegetatiei in zona stalpilor de iluminat public 100mp 50
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